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Datum 30.0s.2024

Kundennr. 10084201

PRÜFBERICHT
Auftrag 687378

E Analysennr. 869218 Trinkwasser

fi Probeneingang 26.09.2024
§ Probenahme 26.09.2024
.- Probenehmer Auftraggeber
; Kunden-Probenbezeichnung HB Perg:-
E

i Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
'g ww rwvE eo4t2oo1 3o4t2oo1

; - Parameter lndikator-
R Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte N4ethodeE Einheit

§ Mikrobiologische Parameter

Tinkwv: TtinkwasseNerordnung BcBl I I 304/200 1

Die lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten. Der gegenständliche Prüfbericht stellt keine
Gesamtbeurteilung der Trinkwasser - Versorgungsanlage nach LMSVG dar.

Beiden Angaben zur Probenahme handelt es sich um Kundeninformationen.

Beginn det Püfungen: 26.09.2024
Ende der Ptufungen: 30.09.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die gepüften Gegenstände. ln Fällen, wo das Prüflabor nicht fü die Probenahme
vemntwortlich war, gelten die beichteten Ergebnisse für die Probeh wie erhalten. Das Laboratodum ist nichl für die vom Kunden bereitgestellten
lnformationen verantwottlich- Die ggf. im voliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninfomationen unterliegen nichl det Akkreditierung des
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervietältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei det Konfomitätsbewedung witd als Entscheidungsrcgel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicheheiten werden nicht berücksichtigt).
soweit durch entsüechende gesetzlbhe odü normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts andercs fe§gelegt wurde.
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Koloniezahl bei 22'C KBE/ml '10 0 100 EN ISO 6222 : '1999-05

Koloniezahl bei 37'C KBE/ml 2 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

E. coli KBUl0oml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

lntestinale Enterokokken KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04

Landgedcht Wels Geschäitsführer
FN: 207 355I Dr. PaulWimmer
Ust.A/AT-lD-Nr.. Manfied Gattringer
AT U 519 84 303 Or. Cado C. Peich
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Your labs. Your service.

Datum

Kundennr.

30.09 2024

10084201

687378
869218 Trinkwasser

lfr
! AGROLAB Austria Hsrr Mag. Haginger, Tel. 07247121000-0
fi Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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Ländgerichr Wels GeschäflsfLrrrrer
FN 207355r Dr PaJ Vvmmer
Ust.l/AT-lD-Nr.: Marfred Gattrinser
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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